
Отворени поступак јавне набавке услуге санације електричних разводних ормара 

старог развода у згради Филозофског факултета, ЈН 39/2016 

 

 

ПИТАЊЕ: 

„У опису радова стоји :"У свим ормарима треба поставити металну преграду између 

мрежног и агрегатског дела, као и заштитну маску од провидног плексигласа за заштиту 

од случајног додира  

делова и опреме који су под напоном у РО."“ 

 

ПИТАЊЕ 1:Која дебљина преградног лима се захтева,и који вид заврсне 

застите(фарба.пластификација,цинк)  

ПИТАЊЕ 2:Који степен застите ИП  треба да се обезбеди заменом врата на орманима. 

 

ОДГОВОРИ: 

1. Дебљина преградног лима измедју мрезног и агрегатског дела треба да буде као 

постојеца преграда од д=2мм.  

    Заврсна застита за врата, монтазну плоцу и преградни лим је пластификација у боји - 

тону: РАЛ 7035. 

    Дебљина провидног плексигласа треба да буде мин д= 5мм 

2. Заменом врата на електрицним разводним ормарима, степен застите треба да буде ИП 

54. 
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